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5729 675-F    8/2011                                                A conserver !
Consignes de sécurité

 Consignes de sécurité

       Respecter scrupuleusement ces consignes de sécurité afin d'éviter tout risque
       et tout dommage pour les personnes et les biens.

Explication des consignes de sécu-           ■ la réglementation professionnelle,
rité                                         ■ la réglementation de sécurité en
                                               vigueur.
       Danger
       Ce symbole met en garde contre        Comportement en cas d'odeur de gaz
       les dommages pour les person-
       nes.                                         Danger
                                                    Toute fuite de gaz risque de pro-

!      Attention
       Ce symbole met en garde contre
       les dommages pour les biens et
                                                    voquer des explosions pouvant
                                                    causer des blessures très gra-
                                                    ves.
       l'environnement.                             ■ Ne pas fumer ! Eviter toute
                                                      flamme nue et toute formation
Remarque                                              d'étincelles. Ne jamais action-
Les indications précédées du mot                      ner les interrupteurs des lam-
"Remarque" contiennent des informa-                   pes et des appareils électri-
tions supplémentaires.                                ques.
                                                    ■ Fermer la vanne d'alimentation
Destinataires                                         de gaz.
                                                    ■ Ouvrir les fenêtres et les por-
La présente notice est exclusivement                  tes.
destinée au personnel qualifié.                     ■ Eloigner les personnes de la
■ Les travaux sur les conduites de gaz                zone de danger.
  ne devront être effectués que par un              ■ Prévenir les fournisseurs
  installateur qualifié.                              d'électricité et de gaz depuis
■ Les travaux électriques ne devront                  l'extérieur du bâtiment.
  être effectués que par des électriciens.          ■ Faire couper l'alimentation
■ La première mise en service devra                   électrique du bâtiment depuis
  être effectuée par l'installateur ou un             un endroit sûr (à l'extérieur du
  spécialiste désigné par ce dernier.                 bâtiment).

Réglementation à respecter

Lors des travaux, respectez :
■ la législation concernant la prévention
  des accidents,
■ la législation concernant la protection
  de l'environnement,
                                                                                         5729 675-F
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                                                                          Consignes de sécurité

              Consignes de sécurité (suite)

             Comportement en cas d'odeur de gaz           Travaux de réparation
             de combustion

                    Danger
                    Les gaz de combustion peuvent
                                                          !     Attention
                                                                Réparer des composants de
                                                                sécurité nuit au bon fonctionne-
                    entraîner des intoxications mor-            ment de l'installation.
                    telles.                                     Remplacer les composants
                    ■ Arrêter l'installation de chauf-          défectueux par des pièces
                      fage.                                     Viessmann d'origine.
                    ■ Aérer la chaufferie.
                    ■ Fermer les portes des pièces        Composants supplémentaires, piè-
                      d'habitation.                       ces de rechange et d'usure

             Travaux sur l'installation

             ■ Si la chaudière fonctionne au gaz, fer-
                                                          !     Attention
                                                                Les pièces de rechange et
                                                                d'usure qui n'ont pas été contrô-
               mer la vanne d'alimentation de gaz et            lées avec l'installation peuvent
               la bloquer pour empêcher toute ouver-            provoquer des dysfonctionne-
               ture intempestive.                               ments. La mise en place de com-
             ■ Mettre l'installation hors tension (au           posan
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